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д1.Ж.00.02 д1.Т.01.02 д1.Т.01.03 д1.Т.01.04 д1.Ж.00.03

д1.Л.03.п

д1.Т.00.01

д2.П.02.01'

контур надземной
части здания

ввод
СС

ввод
СС

д2.Т.03.11

д2.Т.03.12

Лф4А.1п
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зона устройства
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фундаментной плиты
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фундаментной плиты

деформационный шов
фундаментной плиты

деформационный шов
фундаментной плиты

вводы
водопровода

выпуски
ВК

выпуски
ВК

приямок
1000х2000х1200h

ВК люк для
обслуживания

-5.975 -5.975-5.950 -5.975 -5.975
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ВКСС ЭО

ВК ВК

ВК
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Витп

ВК
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ВК ВК

ЭО

СС
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1.  Всего на отметке -6,000  213 м/мест
2.  Схему расстановки автомобилей см. раздел ТХ
3.  Стены вентшахт возводить после монтажа вентканалов

   Примечания:

железобетон

   Условные обозначения:

блок керамзитобетонный полнотелый 190 мм

кирпич керамический полнотелый

утеплитель

зона устройства техпространства

пожарные гидранты

приямки ВК со съемной решеткой

противопожарные шторы между дымовыми секциями

маркировка помещения

маркировка лифта

д1.Т.01.01

Лф4А.1п

м/место манежного типа хранения
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943П/16-1-АР1.
Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс по адресу: г.
Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и

улицей 800-летия Москвы. Корректировка.

1-й этап. Квартал 4.

Подземная  автостоянка на отм. -6.000.
1 : 200

П 1

Филипчева
Быкова
Каюмов

Юмагулов
Быкова

943П/16-1-ALL-П-АР1.1 Формат: А1

Номер
помеще... Наименование

Площадь,
м²

Экспликация помещений

Дымовая зона 2
д2.П.02.01 Помещение хранения автомобилей на 97 мест 3245.5 m²
д2.П.02.01' Рампа 211.2 m²
д2.Ж.00.01 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д2.Ж.00.02 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д2.Ж.00.03 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д2.Т.00.01 И.Т.П. 183.1 m²
д2.Т.01.01 Электрощитовая 14.2 m²
д2.Т.01.02 Электрощитовая 14.6 m²
д2.Т.01.03 Электрощитовая 22.9 m²
д2.Т.01.04 Пом.телекоммуникаций 8.0 m²
д2.Т.02.01 Электрощитовая 15.0 m²
д2.Т.02.02 Электрощитовая 14.0 m²
д2.Т.03.01 Венткамера тех.помещений 27.5 m²
д2.Т.03.02 Помещение уборочной техники 14.8 m²
д2.Т.03.03 Электрощитовая 22.7 m²
д2.Т.03.04 Приточно-вытяжная венткамера 109.4 m²
д2.Т.03.05 Венткамера противодымной защиты 23.1 m²
д2.Т.03.06 Комната хранения люминисцентных ламп 23.4 m²
д2.Т.03.07 Комната хранения доп.оборудования 25.5 m²
д2.Т.03.08 Комната хранения доп.оборудования 5.8 m²
д2.Т.03.09 Комната хранения доп.оборудования 5.8 m²
д2.Т.03.10 Комната хранения доп.оборудования 5.8 m²
д2.Т.03.11 Кладовая расходных мат-лов 4.2 m²
д2.Т.03.12 Кладовая расходных мат-лов 8.1 m²
д2.Л.05.п Лестница 21.4 m²
д2.Л.06.п Лестница 12.0 m²
д2.Л.07.п Лестница 12.0 m²
д2.Л.08.п Лестница 17.2 m²

4102.6 m²
Общий итог 8025.1 m²

Номер
помеще... Наименование

Площадь,
м²

Экспликация помещений

Дымовая зона 1
д1.П.01.01 Помещение хранения автомобилей на 116 мест 3552.6 m²
д1.Ж.00.01 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д1.Ж.00.02 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д1.Ж.00.03 Лифтовый холл с подпором воздуха 18.9 m²
д1.Т.00.01 Насосная станция 108.9 m²
д1.Т.01.01 Электрощитовая 18.8 m²
д1.Т.01.02 Электрощитовая 17.5 m²
д1.Т.01.03 Электрощитовая 17.5 m²
д1.Т.01.04 Пом.телекоммуникаций 17.1 m²
д1.Т.02.01 Электрощитовая 9.2 m²
д1.Т.03.01 Приточно-вытяжная венткамера 56.0 m²
д1.Т.03.03 Электрощитовая 19.0 m²
д1.Л.01.п Лестница 11.9 m²
д1.Л.02.п Лестница 11.9 m²
д1.Л.03.п Лестница 18.2 m²
д1.Л.04.п Лестница 21.4 m²

3922.5 m²

Рук.мастерской Успенский
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1.  Всего на отметке -6,000  213 м/мест
2.  Схему расстановки автомобилей см. раздел ТХ
3.  Стены вентшахт возводить после монтажа вентканалов

   Примечания:

железобетон

   Условные обозначения:

блок керамзитобетонный полнотелый 190 мм

кирпич керамический полнотелый

утеплитель

зона устройства техпространства

пожарные гидранты

приямки ВК со съемной решеткой

противопожарные шторы между дымовыми секциями

маркировка помещения

маркировка лифта
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м/место манежного типа хранения
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943П/16-1-АР1.
Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс по адресу: г.
Москва, САО, Дмитровское шоссе, квартал между Яхромским проездом и

улицей 800-летия Москвы. Корректировка.

1-й этап. Квартал 4.

Подземная  автостоянка на отм. -6.000.
1 : 200

П 1

Филипчева
Быкова
Каюмов

Юмагулов
Быкова

943П/16-1-ALL-П-АР1.1 Формат: А1

Номер
помеще... Наименование

Площадь,
м²

Экспликация помещений

Дымовая зона 2
д2.П.02.01 Помещение хранения автомобилей на 97 мест 3245.5 m²
д2.П.02.01' Рампа 211.2 m²
д2.Ж.00.01 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д2.Ж.00.02 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д2.Ж.00.03 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д2.Т.00.01 И.Т.П. 183.1 m²
д2.Т.01.01 Электрощитовая 14.2 m²
д2.Т.01.02 Электрощитовая 14.6 m²
д2.Т.01.03 Электрощитовая 22.9 m²
д2.Т.01.04 Пом.телекоммуникаций 8.0 m²
д2.Т.02.01 Электрощитовая 15.0 m²
д2.Т.02.02 Электрощитовая 14.0 m²
д2.Т.03.01 Венткамера тех.помещений 27.5 m²
д2.Т.03.02 Помещение уборочной техники 14.8 m²
д2.Т.03.03 Электрощитовая 22.7 m²
д2.Т.03.04 Приточно-вытяжная венткамера 109.4 m²
д2.Т.03.05 Венткамера противодымной защиты 23.1 m²
д2.Т.03.06 Комната хранения люминисцентных ламп 23.4 m²
д2.Т.03.07 Комната хранения доп.оборудования 25.5 m²
д2.Т.03.08 Комната хранения доп.оборудования 5.8 m²
д2.Т.03.09 Комната хранения доп.оборудования 5.8 m²
д2.Т.03.10 Комната хранения доп.оборудования 5.8 m²
д2.Т.03.11 Кладовая расходных мат-лов 4.2 m²
д2.Т.03.12 Кладовая расходных мат-лов 8.1 m²
д2.Л.05.п Лестница 21.4 m²
д2.Л.06.п Лестница 12.0 m²
д2.Л.07.п Лестница 12.0 m²
д2.Л.08.п Лестница 17.2 m²

4102.6 m²
Общий итог 8025.1 m²

Номер
помеще... Наименование

Площадь,
м²

Экспликация помещений

Дымовая зона 1
д1.П.01.01 Помещение хранения автомобилей на 116 мест 3552.6 m²
д1.Ж.00.01 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д1.Ж.00.02 Лифтовый холл с подпором воздуха 11.9 m²
д1.Ж.00.03 Лифтовый холл с подпором воздуха 18.9 m²
д1.Т.00.01 Насосная станция 108.9 m²
д1.Т.01.01 Электрощитовая 18.8 m²
д1.Т.01.02 Электрощитовая 17.5 m²
д1.Т.01.03 Электрощитовая 17.5 m²
д1.Т.01.04 Пом.телекоммуникаций 17.1 m²
д1.Т.02.01 Электрощитовая 9.2 m²
д1.Т.03.01 Приточно-вытяжная венткамера 56.0 m²
д1.Т.03.03 Электрощитовая 19.0 m²
д1.Л.01.п Лестница 11.9 m²
д1.Л.02.п Лестница 11.9 m²
д1.Л.03.п Лестница 18.2 m²
д1.Л.04.п Лестница 21.4 m²

3922.5 m²

Рук.мастерской Успенский
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Схема расположения квартала №4Площади помещений хранения автомобилей

Автостоянка

Наименование
Номер

дымовой
зоны

Площадь, м2

Автостоянка

1

2

3 552,6

3 245,5

Итого 6 798,1

Количество машиномест

№
п/п Класс м/м Количество, шт

1
2

198Большое

3 213Итого
15Большое

Тип м/м

Прямое
Зависимое

22
КВАРТАЛ 4

ПОДЗЕМНАЯ АВТОСТОЯНКА
НА ОТМ. -6.000
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